e-on

Standard SS 430 01 15 — Matarskap och matartavioof
mattransformatormatning

SS 430 01 15 behandlar matarskap och matartaviondittransformatormatning for bade hog-
och lagspanning. Det finns fyra utférandetypeanstarden: tre méatarskap och en matartavia.
E.ON Elnat levererar montageplattor, MP, med kottshgsplint.

Skaputférande 1

Denna skaputforandetyp ar inte aktuell inom E.ON&E natomrade.
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Figur 1 = Skaputférande 1, hég- och lagspinningsméttransformatormétning



Skaputforande 2

Denna skaputférandetyp anvands i forsta hand fgsp@nningsanlaggningar, men kan aven

anvandas for lagspanning. | detta skap monterasOBLP6
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Figur 2 = Skaputférande 2, for htg- och lagspanningsmattransformatormétning
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Skaputférande 3

Denna skaputférandetyp anvands for lagspanninduisttimiljo. | detta skap monteras MP400.
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Figur 3 = Skaputférande 3, for lagspénningsstromtransformatormiétning



Utforande 4

Detta ar en matartavla som anvands for lagsparnnorga elrum. Har monteras MP200.
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Kopplingsschema TN-C System



Kopplingsschema TN-S System



